
Attività commerciale Attività commerciale

Esercizio pubblico,
artigianato di servizio,

attività ludica

Esercizio pubblico,
artigianato di servizio,

attività ludica

5.01
UNITÀ 5

6.01
UNITÀ 6

8.01
UNITÀ 8

7.01
UNITÀ 7

5.11
Disimp.

5.02
Magazzino

6.02
Magazzino 6.11

Disimp.

9.01
UNITÀ 9

10.01
UNITÀ 10

12.01
UNITÀ 12

11.01
UNITÀ 11

8.02
Magazzino

8.11
Disimp

6.03
Anti

6.10
Anti

6.07
Anti

6.06
HWC

6.08
wc

6.09
wc

5.03
Anti

5.10
Anti

5.07
Anti

5.06
HWC

5.08
wc

5.09
wc

8.10
Anti

8.07
Anti

8.04
Anti

7.02
Anti

7.09
Anti

7.07
WC

7.08
WC

7.03
HWC 7.06

Anti

8.03
HWC

9.02
Anti

8.09
wc

8.08
wc

AA AA AAAA AA AA AAAA

AA AAAAAA AAAA

AA AAAA AA AAAA

AA AAAA

AA AAAA

AA AAAA

AA AAAA

AA

AA

5.04
wc

5.05
wc

6.04
wc

6.05
wc

7.05
WC

7.04
WC

8.05
WC 8.06

WC

9.03
WC

9.04
Anti

9.05
WC

10.02
Anti10.03

WC

10.04
Anti

10.05
WC

11.02
Anti

11.03
WC

11.04
Anti11.05

WC

12.02
Anti

12.03
WC

12.05
WC12.04

Anti

Esercizio pubblico,
artigianato di servizio,

attività ludica

Esercizio pubblico,
artigianato di servizio,

attività ludica

Esercizio pubblico,
artigianato di servizio,

attività ludica

Esercizio pubblico,
artigianato di servizio,

attività ludica

Il 
pr

es
en

te
 e

la
bo

ra
to

 é
 d

i p
ro

pr
ie

tà
 d

i P
RO

TE
CO

 e
ng

in
ee

rin
g 

s.
r.l

. e
 n

on
 p

uò
 e

ss
er

e 
rip

ro
do

tto
 o

 tr
as

m
es

so
 a

 te
rz

i a
nc

he
 in

 m
od

o 
pa

rz
ia

le
 s

en
za

 a
ut

or
izz

az
io

ne
 s

cr
itt

a

REV

0

1

2

3

DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

COMMITTENTE:

SCALA:

FILE:

CTB:

Progettista Opere Architettoniche:

OPERA FASE SUB TIPO REV.PROGRESSIVO

CODICE ELABORATO

CODICE COMMESSA TEMATICA

San Donà di Piave (VE) - 30027, Via C. Battisti, 39 - tel. +39 0421 54589  fax +39 0421 54532

www.protecoeng.com

PROTECO engineering s.r.l.

engineering

mail: protecoeng@protecoeng.com  mail PEC: protecoengineeringsrl@legalmail.it  P.I. 03952490278

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI JESOLO

P.U.A. "Ex Cattel - Capannine" - Ambito 2 - Ex Capannine
RICHIESTA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  VIA

VARIANTE AL P.d.C. n.T/6013/2020 PER LA REALIZZAZIONE PARCO COMMERCIALE

Foglio 66 Mappali 94-317-438-446-447-450-451-452-453-454

ALDI SRL
Via Cassa di Risparmio, 18
39100 BOLZANO (BZ)
P.IVA 02936700216

1 1 0 2 S

EMISSIONE Gennaio 2022 AC RD VG

    arch. Valter Granzotto

0

NORDEST CAPITAL SRL
via Teatro Filarmonico, 12
37121 VERONA (VR)
P.IVA 04443990272

Fg 66 Mapp.li 94 - 446 - 452 - 453

Fg 66 Mapp.li 317 - 438 - 447 - 451

Estensore Coordinamento Studio Preliminare Ambientale:

         arch. Giacomo Roberto Davanzo

UNITÀ 5
5.1   ATTIVITÀ COMMERCIALE 613.82 mq

5.2   RIPOSTIGLIO 68.89 mq

Finesta   2.50 x 1.00 =  mq 2.50 > mq 2.30

CALCOLO SUPERFICI AREANTI
Finestra 2.50 x 1.00 =  mq  2.50 > mq 2.30

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      = 68.89 / 30 = 2.30 mq

                                        = 68.89 / 30 = 2.30 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/30 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

5.3   ANTI BAGNO 5.47 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

5.4   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

5.5   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

5.6   HWC 5.26 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

5.7   ANTI BAGNO 3.98 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

5.8   WC 2.35 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

5.9   WC 2.35 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

5.10 ANTI BAGNO 4.17 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

5.11 DISIMPEGNO 12.87 mq
Disimpegno che non necessita illuminazione/aerazione 

UNITÀ 6
625.31 mq

6.3   ANTI BAGNO 5.47 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

6.4   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

6.5   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

6.6   HWC 5.26 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

6.7   ANTI BAGNO 3.98 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

6.8   WC 2.35 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

6.9   WC 2.35 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

6.10 ANTI BAGNO 4.17 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

6.11 DISIMPEGNO 13.04 mq
Disimpegno che non necessita illuminazione/aerazione 

6.2   RIPOSTIGLIO 70.82 mq

Finesta   2.50 x 1.00 =  mq 2.50 > mq 2.36

CALCOLO SUPERFICI AREANTI
Finestra 2.50 x 1.00 =  mq  2.50 > mq 2.36

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      = 70.82 / 30 = 2.36 mq

                                        = 70.82 / 30 = 2.36 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/30 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

UNITÀ 7
302.72 mq

7.2   ANTI BAGNO 5.08 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

7.4   WC 2.17 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

7.5   WC 2.17 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

7.6   ANTI BAGNO 3.98 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

7.7   WC 2.43 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

7.8   WC 2.43 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

7.9 ANTI BAGNO 3.95 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

7.3   HWC 5.22 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

UNITÀ 8
418.30 mq

8.4   ANTI BAGNO 5.26 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

8.5   WC 2.15 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

8.6   WC 2.15 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

8.3   HWC 5.12 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

8.7   ANTI BAGNO 3.98 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

8.8   WC 2.29 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

8.9   WC 2.29 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

8.10 ANTI BAGNO 3.98 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

8.11 DISIMPEGNO 13.06 mq
Disimpegno che non necessita illuminazione/aerazione 

8.2   RIPOSTIGLIO 53.87 mq

UNITÀ 9
73.08 mq

Vetrata   11.00 ml x h4.00 =  mq 44.00 > mq 2.44

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      =73.08 / 30 = 2.44 mq

                                        = 73.08 / 10 = 2.44 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/10 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

9.4   ANTI BAGNO 1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

9.3   WC 1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

Vetrata

9.2   ANTI BAGNO 1.63 mq

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

9.5   WC 1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

  11.00 ml x h4.00 =  mq 44.00 > mq 2.44

UNITÀ 10
63.62 mq

Vetrata   9.72 ml x h4.00 =  mq 38.88 > mq 2.12

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      =63.62 / 30 = 2.12 mq

                                        = 63.62 / 10 = 2.12 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/10 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

10.4   ANTI BAGNO 1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

10.3   WC 1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

Vetrata

10.2   ANTI BAGNO 1.63 mq

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

10.5   WC 1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

UNITÀ 11
84.80 mq

Vetrata   19.57 ml x h4.00 =  mq 78.28 > mq 2.83

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      =84.80 / 30 = 2.83 mq

                                        = 84.80 / 30 = 2.83 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/30 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

11.4   ANTI BAGNO 1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

11.3   WC 1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

Vetrata

11.2   ANTI BAGNO 1.63 mq

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

11.5   WC 1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

UNITÀ 12
84.26 mq

Vetrata 19.58 ml x h4.00 =  mq 78.32 > mq 2.82

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      =84.26 / 30 = 2.82 mq

                                        = 84.26 / 10 = 2.82 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/10 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

12.4   ANTI BAGNO 1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

12.3   WC 1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

Vetrata

12.2   ANTI BAGNO 1.63 mq

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

12.5   WC 1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

  9.72 ml x h4.00 =  mq 38.88 > mq 2.12

19.58 ml x h4.00 =  mq 78.32 > mq 2.82

  19.57 ml x h4.00 =  mq 78.28 > mq 2.83

STATO DI PROGETTO

PIANTA PIANO TERRA (Parte 2) 0 1 0 0 2 D 0

1:100

07.2_P520.00.D.G.007.02.D.0_Pianta PT

CTB PROTECO_200 r1

G

Vetrata 14.60 ml x h4.00 =  mq 58.40 > mq 10.49

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/20 della sup. fino a 2,5xh.vetrata

                                        = 613.82 / 100 = 6.14 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/100 e compensazione con ventilaz. meccanica

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

Lucernari   10x 0.80 x 2.00 =  mq 16.00 > mq 13.46

                                      = 209.74 / 20 = 10.49 mq (a parete)
                                      = (613.82-209.74)/ 30 = 13.46 mq (a soffitto)

Lucernari   10x 0.80 x 2.00 =  mq 16.00 > mq 6.14

Vetrata 14.80 ml x h4.00 =  mq 58.40 > mq 10.70

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/20 della sup. fino a 2,5xh.vetrata

                                        = 625.31 / 100 = 6.25 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/100 e compensazione con ventilaz. meccanica

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

Lucernari   10x 0.80 x 2.00 =  mq 16.00 > mq 13.71

                                      = 214.00 / 20 = 10.70 mq (a parete)
                                      = (625.31-214.00)/ 30 = 13.71 mq (a soffitto)

Lucernari   10x 0.80 x 6.00 =  mq 16.00 > mq 6.25

Vetrata 18.50 ml x h4.00 =  mq 74.00 > mq 9.90

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/20 della sup. fino a 2,5xh.vetrata

                                        = 418.3 / 100 = 4.18 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/100 e compensazione con ventilaz. meccanica

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

Lucernari 6x 0.80 x 2.00 =  mq 9.60 > mq 7.35

                                      = 197.90 / 20 = 9.90 mq (a parete)
                                      = (418.30-197.90)/ 30 = 7.35 mq (a soffitto)

Lucernari 6x 0.80 x 2.00 =  mq 9.60 > mq 4.18

Vetrata 29.50 ml x h4.00 =  mq 118.00 > mq 13.21

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/20 della sup. fino a 2,5xh.vetrata

                                        = 302.72 / 100 = 3.03 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/100 e compensazione con ventilaz. meccanica

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

Lucernari 6x 0.80 x 2.00 =  mq 9.60 > mq 1.28

                                      = 264.22 / 20 = 13.21 mq (a parete)
                                      = (302.72-264.22)/ 30 = 1.28 mq (a soffitto)

Lucernari 6x 0.80 x 2.00 =  mq 19.60 > mq 1.28

Finesta   2.50 x 1.00 =  mq 2.50 > mq 1.80

CALCOLO SUPERFICI AREANTI
Lucernario 2x 0.80 x 2.00 =  mq  3.20 > mq 1.80

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      = 53.87 / 30 = 1.80 mq

                                        = 53.87 / 30 = 1.80 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/30 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI
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