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UNITÀ 1
1193.16 mq

Vetrata   21.00ml x h4.00 =  mq 84.00 > mq 11.07

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/20 della sup. fino a 2,5xh.vetrata
                                      = 221,43 / 20 = 11,07 mq (a parete)

                                        =1193.16 / 100 = 11.93 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/100 e compensazione con ventilaz. meccanica

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

1.18  Area stoccaggio 255.71 mq

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      = 255.71 / 30 = 8.52 mq

                                         = 255.71 / 30 = 8.52 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/30 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

1.04   Anti bagno 2.84 mq

1.02   Deposito Valori 3.30 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua

1.05   WC 1.87 mq

1.06   Disimpegno 3.62 mq

1.9   Disimpegno 10.79 mq

1.10   Anti bagno 1.69 mq

1.11   WC 1.76 mq

1.12 Anti bagno 1.69 mq

1.13 WC 1.76 mq

Lucernari 6x 0.80 x 6.00 =  mq 28.80

(10 ricambi/ora se temporizzata) 

1.03   HWC 4.35 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

1.14   Spogliatoio uomini 7.00 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

1.08   Spogliatoio donne 10.84 mq

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

1.07  Ufficio 17.88 mq

Finesta 2.40 x 1.20 =  mq 2.88 > mq 2.24

CALCOLO SUPERFICI AREANTI
Finestra

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/8 della superficie
                                      = 17.88 / 8 = 2.24 mq

                                        = 17.88 / 8 = 2.24 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/8 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

2.40 x 1.20 =  mq 2.88 > mq 2.24

1.15  Sala pausa 19.03 mq

Finesta 2.40 x 1.20 =  mq 2.88 > mq 2.38

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

Finestra

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/8 della superficie
                                      = 19.03 / 8 = 2.38 mq

                                        = 19.15 / 8 = 2.38 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/8 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

2.40 x 1.20 =  mq 2.88 > mq 2.38

1.16   Locale tecnico 24.53 mq

1.17   Locale pulizie 17.74 mq

1.19  Bussola 27.26 mq

733.42 mq

Vetrata   13.40ml x h4.00 =  mq 53.60 > mq 10.08

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/20 della sup. fino a 2,5xh.vetrata

                                        = 733.42 / 100 = 7.33 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/100 e compensazione con ventilaz. meccanica

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

2.2   RIPOSTIGLIO 63.00 mq

Finesta   2.50 x 1.00 =  mq 2.50 > mq 2.10

CALCOLO SUPERFICI AREANTI
Finestra 2.50 x 1.00 =  mq  2.50 > mq 2.05

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      = 63.00 / 30 = 2.10 mq

                                        = 63.00 / 30 = 2.10 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/30 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

2.3   ANTI BAGNO 5.47 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

2.4   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

2.5   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

2.6   HWC 5.26 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

2.7   ANTI BAGNO 3.98 mq

2.8   WC 2.35 mq

2.9   WC 2.35 mq

2.10 ANTI BAGNO 4.17 mq

2.11 DISIMPEGNO 13.67 mq
Disimpegno che non necessita illuminazione/aerazione naturale 

Lucernari   12x 0.80 x 2.00 =  mq 19.20 > mq 17.73

UNITÀ 2

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

709.31 mq

3.2   RIPOSTIGLIO 59.72 mq

Finesta   2.50 x 1.00 =  mq 2.50 > mq 1.99

CALCOLO SUPERFICI AREANTI
Finestra 2.50 x 1.00 =  mq  2.50 > mq 1.99

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      = 59.72 / 30 = 1.99 mq

                                        = 59.72 / 30 = 1.99 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/30 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

3.3   ANTI BAGNO 5.47 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

3.4   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

3.5   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

3.6   HWC 5.26 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

3.7   ANTI BAGNO 3.98 mq

3.8   WC 2.35 mq

3.9   WC 2.35 mq

3.10 ANTI BAGNO 4.17 mq

3.11 DISIMPEGNO 13.67 mq
Disimpegno chiuso che non necessita illuminazione/aerazione 

UNITÀ 3

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 
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                                      = (1193.16-221.43)/ 30 = 32.39 mq 

Lucernari 6x 0.80 x 6.00 =  mq 28.80 > 11.93

Lucernari 2x 0.80 x 4.00 =  mq 6.40 > mq 8.52

Lucernari 1x 0.80 x 4.00 =  mq 6.40 > mq 8.52

                                      = 201,57 / 20 = 10.08 mq (a parete)
                                      = (733.42-201.57)/ 30 = 17.73 mq (a soffitto)

Lucernari   12x 0.80 x 2.00 =  mq 19.20> mq 7.33

Vetrata   13.40ml x h4.00 =  mq 53.60 > mq 9.74

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/20 della sup. fino a 2,5xh.vetrata

                                        = 709.31 / 100 = 7.09 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/100 e compensazione con ventilaz. meccanica

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

Lucernari   12x 0.80 x 2.00 =  mq 19.20 > mq 17.15

                                      = 194.95 / 20 = 9.74 mq (a parete)
                                      = (709.31-194.95)/ 30 = 17.15 mq (a soffitto)

Lucernari   12x 0.80 x 2.00 =  mq 19.20 > mq 7.02

Locale che non necessita illuminazione/aerazione naturale 
Ventilazione naturale mediante grata su parete esterna pari a 1,00 mq

N

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Locale che non necessita illuminazione/aerazione naturale 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua
(10 ricambi/ora se temporizzata) 

Locale che non necessita illuminazione/aerazione naturale 
Ventilazione naturale mediante grata su parete esterna pari a 1,00 mq

Locale che non necessita illuminazione/aerazione naturale 

1x 3.00 x 2.40 =  mq 7.20Portone vetrato
= 36.00> mq 32.39

UNITÀ 4
712.97 mq

4.2   RIPOSTIGLIO 60.02 mq

Finesta   2.50 x 1.00 =  mq 2.50 > mq 2.00

CALCOLO SUPERFICI AREANTI
Finestra 2.50 x 1.00 =  mq  2.50 > mq 2.00

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/30 della superficie
                                      = 60.02 / 30 = 2.00 mq

                                        = 60.02 / 30 = 2.00 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/30 della superficie 

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

4.3   ANTI BAGNO 5.47 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

4.4   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

4.5   WC 2.36 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

4.6   HWC 5.26 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

4.7   ANTI BAGNO 3.98 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

4.8   WC 2.35 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

4.9   WC 2.35 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

4.10 ANTI BAGNO 4.17 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambi/ora continua (10 ricambi/ora se temporizzata) 

4.11 DISIMPEGNO 13.67 mq
Disimpegno che non necessita illuminazione/aerazione 

Vetrata 17.80 ml x h4.00 =  mq 71.20 > mq 9.80

CALCOLO SUPERFICI AREANTI

SUP. ILL. RICHIESTA  = 1/20 della sup. fino a 2,5xh.vetrata

                                        = 712.97 / 100 = 7.13 mq
SUP. AER. RICHIESTA  = 1/100 e compensazione con ventilaz. meccanica

CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI

Lucernari   12x 0.80 x 2.00 =  mq 19.20 > mq 17.23

                                      = 196.00 / 20 = 9.80 mq (a parete)
                                      = (712.97-196.00)/ 30 = 17.23 mq (a soffitto)

Lucernari   12x 0.80 x 2.00 =  mq 19.20 > mq 7.13

LEGENDA
Aspirazione forzata 5 vol/h

1.1   ATTIVITÀ COMMERCIALE 2.1   ATTIVITÀ COMMERCIALE 3.1   ATTIVITÀ COMMERCIALE 4.1   ATTIVITÀ COMMERCIALE


