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Prima camera di accumulo con
area e volume u�li di invaso di

115,38 mq e 311,53 mc
Seconda camera di accumulo con
area e volume u�li di invaso di

117,22 mq e 316,49 mc
Terza camera di accumulo con
area e volume u�li di invaso di

117,07 mq e 316,09 mc

PARTICOLARE PIANTA VASCA DI ACCUMULO - INVARIANZA IDRAULICA
scala 1:100

PARTICOLARE SEZIONE VASCA DI ACCUMULO - INVARIANZA IDRAULICA
scala 1:100
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Seconda camera di accumulo con
area e volume u�li di invaso di

117,22 mq e 316,49 mc
Terza camera di accumulo con
area e volume u�li di invaso di

117,07 mq e 316,09 mc
Prima camera di accumulo con
area e volume u�li di invaso di

115,38 mq e 311,53 mc
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Para�a inacciaio zincato
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PIANTA POZZ. DI LAMINAZIONE
scala 1:50

SEZIONE POZZ. DI LAMINAZIONE
scala 1:50

SEZIONE TUBAZIONE
scala 1:50

LEGENDA

Pozze�o 100x100/50X50
Pozze�o di laminazione in cls 100x100

Tubazioni Ø600 in Cls
Tubazioni Ø125/Ø200 in PVC
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ACCESSO ESISTENTE DA VIA FAUSTA

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
scala 1:500

Superficie occupata da edifici (nuovo capannone
+ deposito mezzi aziendali) - 904,97 mq
Superficie occupata da pavimentazioni - 16766,54 mq

Superficie occupata da recinzioni/cordoli - 76,72 mq

Superficie a verde - 3412,46 mq

Scoline

Area di intervento - 21160,70 mq
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Condotta - 157,21 mc

Vasca di laminazione - 349,67 mq - 944,11 mc

ORIENTAMENTO LEGENDA
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CALCOLO INVASO DA GARANTIRE
Invaso da garantire = 660,59 mc/Ha
Superficie intervento = 21160,70 mq
Invaso da garantire= (660,59 x 21160,70) / 10000,00 = 1397,86 mc
di cui almeno in opere fisse = 211,61 mc

INVASO IN CONDOTTA
Invaso ottenuto da tubazioni Ø600 (0,2826 mq)
Invaso ottenuto da pozzetti 100x100 (1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00 mc)
Volume pozzetti = n° 21 x 1,00 mc = 21,00 mc
Volume tubazioni = 482,00 m x 0,2826 mq = 136,21 mc
Totale Volume = 136,78 mc + 15,00 mc = 157,21 mc

INVASO SCOLINA OVEST
Area sezione = 1,92 mq
Lunghezza scolina ovest = 100,00 m
Volume scolina ovest = 1,92 mq x 100,00 m = 192,00 mc

INVASO SCOLINA EST
Area sezione = 2,10 mq
Lunghezza scolina ovest = 60,00 m
Volume scolina ovest = 2,10 mq x 60,00 m = 126,00 mc

TOTALE INVASO (CONDOTTA + SCOLINE)
157,21 mc + 192,00 mc + 126,00 mc = 475,21 mc

INVASO VASCA DI LAMINAZIONE
Invaso minimo vasca di laminazione = 1397,86 mc - 475,21 mc =
922,65 mc
h utile prevista = 2,70 m
Superficie minima di invaso = 922,65 mc / 2,70 m = 341,72 mq
Superficie netta vasca = 115,38 mq + 117,22 mq + 117,07 mq =
349,67 mq
Volume netto vasca = 349,67 mq x 2,70 m = 944,11 mc
944,11 mc > 922,65 mc

TOTALE MC INVASI
157,21 mc + 192,00 mc + 126,00 mc + 944,11 mc = 1419,32 mc
1419,32 mc > 1397,86 mc
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PARTICOLARE SCOLINA OVEST
scala 1:50

PARTICOLARE SCOLINA EST
scala 1:50
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